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Direction Générale des Enseignements

Vice-Rectorat de la Nouvelle Calédonie

D.S.I.

Mise en réseau

des établissements scolaires

Architecture Type Grand Site

Construction/Restauration de bâtiments

ANNEXE 2

DATE : 25/01/2017
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Division des Services Informatiques
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TGBT

~ 100 cm

Capteur d humidité

Capteur de température

Vue de face Mur B

B

Ecran et Clavier

ESX 1

NAS à délocaliser dans un local technique

Bandeau de prise électrique
Onduleur

ESX 2

Routeur FO de l OPT

Arrivé FO de l OPT

Passe cable

Routeur FO du VR

Bandeau de réplication
Baie de brassage

Cœur de réseau FO

Arrivées FO des Bâtiments

Arrivées FO des Bâtiments

Commutateur des serveurs

Bandeau de réplication
 baie serveur

Bandeau de prise électrique
Onduleur

Baie de brassage Baie serveur
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